
Hersteller

Artikelstückliste

Menge BezeichnungBetriebsmittelkennzeichen TypennummerNummer

Blatt
Seite

Bearb.

UrsprDatum

Datum

Ersetzt durchÄnderung
Gepr

Ersatz vonName /
MW

1

Version 01

0 76 8 93

2

4

04.04.2023

1

2 5

1

TM Schaltplan KJUUBE Light UPS

1

FinderFIN.38.51.0.012.0060Koppelrelais 6A 12VUC 1 Wechsler

2
3

Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..-

4

FI-Schalter Typ A 100mA 4 pol. 40A Bauart S
-F2 1

5
6
7
8
9

11
12

1
1
1
1
1
1

1

1
1

-F3
-F4
-F5
-F6
-F7

Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..-LS C32 3P+N

LS B6 1P -

-
-

-

LC1DT40P7

GC2511M5

Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..
Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..
Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..

LS B6 1P
LS B6 3P+N
LS C32 3P+N Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..
Installationsschütz 25A 1S+1Ö Schneider Electric

Schneider ElectricLeistungsschütz AC-schaltend 4-polig 1S+1Ö LC1-DT40P7 230VAC

Mechanische Verriegelung für LC2 LAD9V2 Schneider Electric

-Q1
10 1 LC1DT40P7 Schneider ElectricLeistungsschütz AC-schaltend 4-polig 1S+1Ö LC1-DT40P7 230VAC-Q2

-
-K1

-K2
1 GC2511M5Installationsschütz 25A 1S+1Ö Schneider Electric-K3

Bei Nummer 7-12 muss zwingend die vorgegebene Typennummer verwendet werden.
Die angegeben Komponenten wurden ausschließlich für das System mit 20kW WR-Leistung definiert.
Bei verminderter WR-Leistung (Bsp. 10kW) müssen die Komponenten dementsprechend für das installierte System
ausgelegt werden.

ACHTUNG - Firma neoom übernimmt keine Haftung bei Nichteinhaltung der Vorgaben!

Artikelstückliste für
autom. Umschaltung



Blatt
Seite

Bearb.

UrsprDatum

Datum

Ersetzt durchÄnderung
Gepr

Ersatz vonName /
MW

1

Version 01

0 76 8 93

2

4

04.04.2023

1

2 5

2

TM Schaltplan KJUUBE Light UPS autom. Umschaltung
Schützenkombination + N-PE-Relais

Zuleitung

zur Hausverteilung X5 Anschluss
AC LOAD

WR

X4 Anschluss
AC Grid

WR

Chint
Smart Meter

Stromwandler

Vers. Smartmeter

Pfeilrichtung
Stromwandler
Richtung Netz!

Neutralleiter bei N-PE-Relais vor -F3 FI
(Essentiell für Notstrombetrieb)

Draht 1
12VDC-Com-SWIITCH (N-PE)
(Kabel im Lieferumfang)

Draht 2
12VDC-Com-SWIITCH (N-PE)
(Kabel im Lieferumfang)Bestand

Draht  1 -> Zu WR Pin 5
(Kabel im Lieferumfang)

Draht 2  -> Zu WR Pin 6
(Kabel im Lieferumfang)

1

2
-Q1

Schütz NN

3

4

5

6

7

8

1

2
-Q2
Schütz UPS

3

4

5

6

7

8

L1 L2 L3 N

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

L1 L2 L3 N

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

PE

-PE1

10²
GNYE

PE

-PE2

PE

16²
GNYE

10²
GNYE

L1 L2 L3 N

-PE3

PE

6-10²
GNYE

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

L1 L2 L3 N

10-16²
BK

10-16²
BK

10-16²
BK

10-16²
BU

-PE3

PE

10-16²
GNYE

2

1

4

3

6

5

8

7

-F2
LS C32 3P+NΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

-F3
FI-Schalter Typ A

100mA 4 pol. 40A Bauart S

1

2

-F5
LS B6 1P

1

2

-F4
LS B6 1P

-PE4

6-10²
GNYE

-PE5

6-10²
GNYE

A1

A2
-Q1

Schütz NN

6-10²
BU
N'

6-10²
BU
N'

21

22
-Q2

Schütz UPS

10²
BK

1,5²
BK

10²
BK

1,5²
BK

1

2
-F1

Nachzählersicherung 4pol.

3

4

7

8

5

6

2 5 8 10
1-3

Spule L1
4-6

Spule L2
7-9

Spule L3

2

1

4

3

6

5

8

7

-F6
LS B6 3P+N

10²
BK

10²
BK

10²
BU

10²
BK

1-1,5²
BK

1-1,5²
BK

1-1,5²
BU

1-1,5²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

A1

A2
-K2

Relais N-PE, NC

A1

A2
-K3

Relais N-PE, NC

A1

A2
-Q2

Schütz UPS

21

22
-Q1

Schütz NN

1,5²
BU
N

1,5²
BU
N

1,5²
BU
N

1,5²
BK

A1

A2
-K1

Hilfsrelais, NO

0,5²
VT

0,5²
VT

WR Pin 16 - +12VDC, max. 5W

WR Pin 14 - Pot. auf GND bei Notstrom

1,5²
BU

1,5²
BU

1,5²
BK

1,5²
BK

1,5²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

2

1

4

3

6

5

8

7

-F7
LS C32 3P+N

6-10²
BK

6-10²
BK

6-10²
BK

6-10²
BU

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

11

14
-K2
/1.5

Relais N-PE

11

14
-K3
/1.6

Relais N-PE

11

14
-K1
/1.9

Hilfsrelais

1,5²
BK

24 RS485-Com-SmartMeter

25 RS485-Com-SmartMeter

10²
BK

10²
BK

10²
BU

10²
BK

L1 L3L2 N PE



Hersteller

Artikelstückliste

Menge BezeichnungBetriebsmittelkennzeichen TypennummerNummer

Blatt
Seite

Bearb.

UrsprDatum

Datum

Ersetzt durchÄnderung
Gepr

Ersatz vonName /
MW

1

Version 01

0 76 8 93

2

4

04.04.2023

1

2 5

1

TM Schaltplan KJUUBE Light UPS

1

FinderFIN.38.51.0.012.0060Koppelrelais 6A 12VUC 1 Wechsler

2
3

Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..-

4

FI-Schalter Typ A 100mA 4 pol. 40A Bauart S
-F2 1

5
6
7
8
9

1
1
1
1
1

1
1

-F3
-F4
-F6
-F7

Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..-LS C32 3P+N

LS B6 1P -
-
-
GC2511M5

Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..
Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..LS B6 3P+N

LS C32 3P+N Bsp. Schrack, Eaton, Schneider,..
Installationsschütz 25A 1S+1Ö Schneider Electric

-S1
-K1

-K2
1 GC2511M5Installationsschütz 25A 1S+1Ö Schneider Electric-K3

Umschalter Netz-0-Notstrom, Reiheneinbau, 4-polig, 40A 70048425 Kraus & Naimer

Artikelstückliste für
händ. Umschaltung

Bei Nummer 6-9 muss zwingend die vorgegebene Typennummer verwendet werden.
Die angegeben Komponenten wurden ausschließlich für das System mit 20kW WR-Leistung definiert.
Bei verminderter WR-Leistung (Bsp. 10kW) müssen die Komponenten dementsprechend für das installierte System
ausgelegt werden.

ACHTUNG - Firma neoom übernimmt keine Haftung bei Nichteinhaltung der Vorgaben!



Blatt
Seite

Bearb.

UrsprDatum

Datum

Ersetzt durchÄnderung
Gepr

Ersatz vonName /
MW

1

Version 01

0 76 8 93

2

4

04.04.2023

1

2 5

2

TM Schaltplan KJUUBE Light UPS händ.  Umschaltung Netz-0-Not
+ N-PE-Relais

1T2

1L2

2T2 1T3

1L3

2T3 N

N

N
21

1T1

1L1

2T1

-S1
Netz-0-Not Schalter

S1, Umschalter
Not --> Normalbetrieb, Wechselrichter schaltet bei Ausfall auf Notstrom
0 --> Tableau (Angebunden an Ausgang X5) ist offline
Netz --> Wechselrichter wird überbrückt, bei Ausfall WR

Zuleitung

Neutralleiter bei N-PE-Relais vor -F3 FI
(Essentiell für Notstrombetrieb)

Chint
Smart Meter

Stromwandler

Vers. Smartmeter

Pfeilrichtung
Stromwandler
Richtung Netz!

Bestand

X4 Anschluss
AC Grid

WRX5 Anschluss
AC LOAD

WR

Draht 1
12VDC-Com-SWIITCH (N-PE)
(Kabel im Lieferumfang)

Draht 2
12VDC-Com-SWIITCH (N-PE)
(Kabel im Lieferumfang)

zur Hausverteilung

Draht  1 -> Zu WR Pin 5
(Kabel im Lieferumfang)

Draht 2  -> Zu WR Pin 6
(Kabel im Lieferumfang)

N

-PE2

PE

10²
GNYE

L1 L2 L3 N

10-16²
BK

10-16²
BK

10-16²
BK

10-16²
BU

-PE3

PE

10-16²
GNYE

2

1

4

3

6

5

8

7

-F2
LS C32 3P+N

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

10²
BK

10²
BK

10²
BU

10²
BK

L1 L2 L3 N PE

-PE1

PE

16²
GNYE

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

10²
GNYE

1

2
-F1

Nachzählersicherung 4pol.

3

4

7

8

5

6

L1 L2 L3 N

-PE3

PE

6-10²
GNYE

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

-F3
FI-Schalter Typ A

100mA 4 pol. 40A Bauart S

1

2

-F4
LS B6 1P

A1

A2
-K2

Relais N-PE, NC

A1

A2
-K3

Relais N-PE, NC

11

14
-K1
/1.9

Hilfsrelais

-PE4

6-10²
GNYE

-PE5

6-10²
GNYE

1,5²
BU
N

1,5²
BU
N

6-10²
BU
N'

6-10²
BU
N'

10²
BK

1,5²
BK

1,5²
BK

1,5²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

1,5²
BU
N

2

1

4

3

6

5

8

7

-F7
LS C32 3P+N

6-10²
BK

6-10²
BK

6-10²
BK

6-10²
BU

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

11

14
-K2
/1.5

Relais N-PE

11

14
-K3
/1.6

Relais N-PE

2 5 8 10
1-3

Spule L1
4-6

Spule L2
7-9

Spule L3

2

1

4

3

6

5

8

7

-F6
LS B6 3P+N

10²
BK

10²
BK

10²
BU

10²
BK

1-1,5²
BK

1-1,5²
BK

1-1,5²
BU

1-1,5²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

A1

A2
-K1

Hilfsrelais, NO

0,5²
VT

0,5²
VT

WR Pin 16 - +12VDC, max. 5W

WR Pin 14 - Pot. auf GND bei Notstrom

L1 L2 L3

10²
BK

10²
BK

10²
BK

10²
BU

24 RS485-Com-SmartMeter

25 RS485-Com-SmartMeter

L1 L3L2 N PE
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